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ТИПОВАЯ СХЕМА ОТОПЛЕНИЯ ЦЕХА 1000 кв.м. по стандартам
компании «КОТЛОВ»

Лист

1Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
Формат: A3

ЦЕХ
H=8м

Ворота 1 Ворота 2

*-точное расположение тепловых приборов может меняться в зависимости от задач конкретного
объекта. Обратитесь пожалуйста к специалисту за консультацией.
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